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Ledningsskyddsbrytare 10 A/16 A och maximal kontinuerlig last 
 
 
I installationsanvisningarna för våra rörelse- och närvarodetektorer krävs en 10 A-
ledningsskyddsbrytare för att begränsa maximalt kontinuerligt strömflöde. 
 
Om installatören utför installationen så att en maximal kontinuerlig ström på 10 A (2300 
W/cos Phi = 1) kan garanteras under drift och vid fel kan en 16 A-ledningsskyddsbrytare 
användas istället för en 10 A-ledningsskyddsbrytare. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
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